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 Agotamiento de los combustibles fósiles.
 Deterioro del territorio (suelo y entorno natural).
 Producción de lluvias acidas.




B. LAS REACCIONES INTERNACIONALES Y 
DE LOS ESTADOS. PROTOCOLO DE KIOTO
 Acuerdo internacional que llegaron los gobiernos en
la conferencia de las Naciones Unidas celebrada en
Kioto, Japón, en 1997.
 En él, se desarrollan compromisos cuantificados de
limitación de emisiones de gases de efecto
invernadero para entidades supranacionales.
C. CONCEPTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
 No es un concepto auto explicativo/ Se trata de un
término polivalente.
 En la mayoría de los productos, podemos observar
distintos grados de consumo y emisiones de GEI
para realizar las mismas funciones.
 Se asume que esta relación puede y debe variar,
tendiéndose a un menor consumo energético para
obtener el mismo resultado.
D. CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD.
 Desarrollamos nuestra actividad en un planeta
cuyos recursos son finitos y agotables.
 La idea de “Desarrollo Sostenible” fue
formulada en 1987 en el informe Brundtland
por la Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo de Naciones Unidas como: “el
desarrollo que satisface las necesidades del
presenta sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para satisfacer su propias
necesidades”.
D. SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL. 
 Existen diversos factores que condicionan la 
sostenibilidad del modelo energético mundial 
como: 
 No existe una previsión fiable para el acceso 
duradero de la energía a precios razonable.
 La desigualdad mundial en el acceso a la 
energía.
 El impacto medioambiental que suponen las 
energías fósiles.
 El aumento exponencial de la demanda no es 
tolerable.
 España ha sido históricamente deficitario en 
recursos energéticos hablando, por lo que un 
alto porcentaje de la energía que consumimos 
proviene de otros países.
 La demanda de energía esta relacionada  con el 
nivel de crecimiento.
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA 
PRIMARIA EN ESPAÑA (KTEP). 1990-2011
Fuente: Sostenibilidad en España 2012. Capítulo especial energía sostenible para todos 







CONSUMO NACIONAL DE ENREGIA 
PRIMARIA (%) 2011
Elaboración propia. Fuente: Libro de la Energía en España2011, MINISTERIO DE 






PRODUCCÓN INTERIOR DE ENERGÍA 
PRIMARIA (%) 
Elaboración propia. Fuente: BP Statistical Review
E. SITUACIÓN ENERGÉTICA DEL SECTOR 
RESIDENCIAL.
 Energía primaria: Se obtiene mediante los procesos 
de transformación de la energía contenida en los 
combustibles crudos o cualquier otra forma de 
energía, que constituye una entrada al sistema y es 
transportada hasta los puntos de consumo. 
 Energía final : Es la energía tal y como se usa en los 
puntos en los que se consume.
CONSUMO DE ENERGÍA FINAL: POR 
SECTORES. EXCLUIDOS USOS NO 
ENERGÉTICOS 
Elaboración propia. Fuente: Informe Anual de Consumos Energéticos Año 2011. IDEA/ 
MINETUR.
TENDENCIAS DEL CONSUMO 
ENERGÉTICO (KTEP) DEL SECTOR 
RESIDENCIAL EN ESPAÑA
EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 
DEL SECTOR RESIDENCIAL EN ESPAÑA  
1990-2007 (% RESPECTO AL AÑO BASE)
Fuente: Informe de WWC sobre el Potencial de ahorro energético y de reducción de 
emisiones de CO2 del parque residencial existente en España en 2020.
Fuente: PROYECTO SECH-SPAHOUSEC (Análisis del consumo energético del sector residencial en España). 
INFORME FINAL.
F. MARCO NORMATIVO
 Real decreto 314/2006 CTE DB-HE Ahorro de energía.
 Real decreto 47/2007 Certificación energética de 
edificios nuevos.
 Real decreto 1027/2007 Reglamento de instalaciones 
térmicas de edificios (RITE).
 Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios.
2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 








 Distribución planta baja.
SUPERFICIES CONSTRUIDAS PLANTA BAJA
PLANTA BAJA 1.024,54 m²
ACCESO C. OCUP. (50%) 34,11 m²
ACCESO C. DÍA (50%) 33,82 m²
SUP. CONSTR. TOTAL 1.092,47 m²
SUPERFICIES ÚTIL PLANTA BAJA









































 Distribución planta primera.
SUPERFICIES ÚTILES PLANTA PRIMERA
PLANTA BAJA 883,35 m²
PLANTA PRIMERA 668,29 m²
SUP. ÚTIL. TOTAL EDIFCIO 1.553,64 m²
SUPERFICIES CONSTRUIDAS PLANTA PRIMERA
PLANTA BAJA 1.092,47 m²
PLANTA PRIMERA 718,16 m²


















































































ALZADO SUR (AV. DEL PUERTO).
ALZADO ESTE (C/. PADRE ANTONIO BERENGUER)








 VISTAS EXTERIORES DEL CENTRO
Fachada principal Avd. del PuertoFachada lateral C/ Padre Antonio Berenguer Fachada lateral C/Colón
Entrada centro de día C/ Colón Fachada ladrillo visto  C/ Colón Fachada ladrillo visto y panel madera  C/ Colón
Entrada centro de díaCalle interior Terraza de pavimento flotante
Sala de rehabilitación Doble altura entrada centro ocupacional Ventanal doble altura centro ocupacional
 VISTAS INTERIORES DEL CENTRO
Ventana del aula 
Circulación interior Cubierta invertida entrada centro ocupacional
Puerta de entrada centro de día
Patio centro de día Ventanal doble altura centro ocupacional
3. CLASIFICACIÓN 
ENERGÉTICA INICIAL  
 PROGRAMA INFORMÁTICO LIDER
FACHADA SUR (AV. DEL PUERTO) FACHADA OSETE ( C/. PADRE ANTONIO 
BERENGUER
FACHADA OSETE ( C/. COLÓN)
VOLUMETRIA Y DEFINICIÓN DE MATERIALES
GRAFICA CUMPLIMIENTO C.T.E.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
ANÁLISIS TÉCNICO
 PROGRAMA INFORMÁTICO CE3
4. PROPUESTAS DE MEJORAS  
A. ACTUACIONES SOBRE LA ENVOLVENTE
 FACHADAS: 
FÁBRICA DE LADRILLO VISTO  DE COLOR BLANCO
 Composición cerramiento 
 Análisis técnico certificación inicial 
 Análisis técnico estado reformado  
 Cálculos 
 Ubicación   
U= 0,29 W/m²· K)U= 0,82 W/m²· K)
PLANTA BAJA
FACHADA VENTILADA 
 Composición cerramiento 
 Análisis técnico certificación inicial 
 Análisis técnico estado reformado  
 Cálculos 
 Ubicación   
U= 0,27 W/m²· K)U= 0,48 W/m²· K)
PLANTA BAJA
CERRAMIENTO LATERAL CALLE INTERIOR
 Composición cerramiento 
 Análisis técnico certificación inicial 
 Análisis técnico estado reformado  
 Cálculos 
 Ubicación   
U= 0,26 W/m²· K)U= 0,43 W/m²· K)
PLANTA BAJA
PRESUPUESTO CONJUNTO DE TODAS LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
 18.924,82€.
 CUBIERTAS: 
CUBIERTA PLANA, TRANSITABLE, CONVENCIONAL CON PAVIMENTO FLOTANTE 
 Ubicación   
 Composición cerramiento  
U= 0,23 W/m²· K)U= 0,34 W/m²· K)
PLANTA PRIMERA
U= 0,40 W/m²· K)
AZOTEA NO TRANSITABLE, INVERTIDA CON PROTECCIÓN DE GRAVA
 Ubicación   
 Composición cerramiento  
U= 0,24 W/m²· K)
PLANTA CUBIERTAS
LOSA DE CUBIERTA
 Ubicación    Composición cerramiento  
U= 0,51 W/m²· K)
U= 0,20 W/m²· K)
PLANTA CUBIERTAS
AHORRO ENERGÉTICO  Y ECONÓMICO CONJUNTO DE TODAS LAS 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS CUBIERTAS  
 Análisis técnico certificación inicial 
 Cálculos 
 Análisis técnico estado reformado  
PRESUPUESTO CONJUNTO DE TODAS LAS ACTUACIONES PROPUESTAS 
EN LAS CUBIERTAS
 6.938,31€.
B. ACTUACIONES CON SISTEMAS PASIVOS
• DISEÑO PASIVO: Busca minimizar el uso de estos sistemas y la energía que 
consumen, reduciendo al máximo las aportaciones energéticas que supongan un 
consumo extra.
• FINALIDAD : Obtener su acondicionamiento ambiental a través de procedimientos 
naturales.
 ENFRIAMIENTO PASIVO DEL EDIFICIO. VENTILACIÓN 
CRUZADA .
VIENTOS PREDOMINANTES  
 Esquema funcionamiento ventilación cruzada.
PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 
SECCIÓN CALLE INTERIOR
 Análisis técnico certificación inicial (Estado 
reformado cubiertas )
 Cálculos 
Nota: Aplicamos el 15%  de reducción de demanda 
energética 
PRESUPUESTO PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 6.027,18 €.
 CALENTAMIENTO PASIVO DEL EDIFICIO. 
INVERNADERO ADOSADO.
IMAGEN PATIO A INTERVENIR PLANTA BAJA 
 Esquema funcionamiento y características invernadero adosado .
ESQUEMA DISTRIBUCIÓN INVRNADERO IMAGEN INVERNADERO REFERENCIA  
FUNCIONAMIENTO ESTADO ACTUAL 
FUNCIONAMIENTO INVERNADERO ADOSADO EN EL PATIO   
 Análisis técnico certificación inicial (Estado 
reformado cubiertas) 
 Cálculos 
Nota: Aplicamos el 10%  de reducción de demanda 
energética 
PRESUPUESTO PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 12.277,82 €.
 TOLDO COMO ELEMENTO PASIVO DE AHORRO 
ENERGÉTICO Y COMO ELEMENTO DE PROTECCIÓN.
IMAGEN TOLDO PROVISIONAL REALIZADO CON 
TELA DE INVERNADERO Y ALAMBRE 
PLANTA PRIMERA 
 Análisis técnico certificación inicial (Estado 
reformado cubiertas) 
 Cálculos 
 Análisis técnico estado reformado  
 Imagen toldo propuesto  
 230,60 €.
PRESUPUESTO PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN 
C. ACTUACIONES CON SISTEMAS ACTIVOS
• CONSISTE: En aportar a los sistemas, aparatos e instalaciones  las medidas 
tecnológicas precisas que reduzcan el consumo energético del edificio.
• PRECAUCIÓN: Nunca se puede amortizar la inversión realizada. 
 INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES TÉRMICAS PARA 
LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
(A.C.S.)
 Ubicación placa solar térmica 
PLANTA CUBIERTAS
 Cumplimiento CTE-HE 4 y cálculos 
obtenidos 
 Análisis técnico certificación inicial (Estado 
reformado cubiertas) 
 Cálculos 
 Análisis técnico estado reformado  
 1.796,20  €
PRESUPUESTO PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN 
 PROPUESTA DE MEJORA EN LOS SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN. COLOCACIÓN DE L.E.DS.
 Cumplimiento CTE-HE 3 y cálculos 
obtenidos  VEEI actuales
 Cumplimiento CTE-HE 3 y cálculos 
obtenidos  VEEI con L.E.D.S
 Análisis técnico certificación inicial (Placas 
solar térmica A.C.S)
 Cálculos 
 Análisis técnico estado reformado  




ENERGÉTICA FINAL  
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA FINAL DEL EDIFICIO
ANÁLISIS TÉCNICO
6. CONCLUSIONES  
 70.536,64€ / 24.051,93€·Año= 2,9 Años 
RESUMEN 
AMORTIZACIÓN ECONÓMICA 
COMPARATIVA ESTADO ACTUAL  / ESTADO 
REFORMADO
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA ESTADO ACTUAL   
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA ESTADO REFORMADO   
